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A. PIESE SCRISE
1. Informatii generale privind proiectul de parteneriat public-privat/de
concesiune

1.1. Denumirea proiectului de concesiune

Concesiunea sistemului de iluminat public din Comuna Bolintin Deal, Judetul
Giurgiu

1.2. Autoritatea contractanta

Comuna Bolintin Deal, Judetul Giurgiu.

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)

1.4. Beneficiarul proiectului de concesiune (daca este diferit de autoritatea
contractania)
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2. Situatia existenta si necesitatea realizarii proiectului de
concesiune

La data de 09.03.2007 Uniunea Europeana a adoptat pachetul Energie pentru o
lume in schimbare, angajandu-se unilateral sa reduca emisiile de gaze cu efect de
sera cu 20% pana in anul 2020, prin cresterea cu 20% a eficientei energetice si prin
atingerea unui procent de 20% de energie obtinuta din surse regenerabile in mixul
energetic.

in prezent iluminatul public din Comuna Bolintin Deal este realizat in mare parte

pe infrastructura de stalpi si retele de alimentare cu energie electrica a Retele
Electrice Roménia S.A

Prezentul Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii ,Concesiunea
sistemului de iluminat public din Comuna Bolintin Deal, judetul Giurgiu” este
elaborat in conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice cu modificarile si
completarile ulterioare actualizata prin HG 1116/23.11.2023 pentru modificarea
si completarea Hotaréarii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice si este elaborat
in vederea stabilirii investitiilor necesare pe durata concesiunii serviciului,

Prezentul studiu cuprinde principalele caracteristici si indicatorii tehnico-
economici ai investitiei prin care se asigura aspectele cantitative si calitative ale
iluminatului public.

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in
prealabil) privind situatia actuald, necesitatea si oportunitatea promovarii
proiectului de concesiune si scenariile /optiunile tehnico-economice
identificate si propuse spre analiza.

Nu a fost elaborat in prealabil un studiu de prefezabilitate.

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structuri institutionale si financiare
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Hurminatul public reprezinta unul dintre criteriile de calitate ale civilizatiei moderne.
El are rolul de a asigura atat orientarea si circulatia in sigurantad a pietonilor si
vehiculelor pe timp de noapte, cét si crearea unui ambient corespunzator in orele
fara lumina naturala.

Realizarea unui iluminat corespunzdtor determind in special reducerea
cheltuielilor indirecte, reducerea numarului de accidente pe timp de noapte,
reducerea riscului de accidente rutiere, reducerea numaruiui de agresiuni contra
persoanelor, imbunéatatirea climatului social si cultural prin cresterea sigurantei
activitatilor pe durata nopitii.

Asigurarea unui iluminat corespunzator poate conduce la o reducere cu 30% a
numarului total de accidente pe timp de noapte pentru drumurile urbane, cu 45%
pe cele rurale si cu 30% pentru autostrdzi. Obiectivul global este reducerea la
jumatate a numarului de decese pand in 2030. La nivelul UE, in ultimul deceniu s-
a inregistrat o scadere de 36%.

Totodata, iluminatul corespunzéator al trotuarelor reduce substantial numarul de
agresiuni fizice, conducéand la cresterea increderii populatiei pe timpul noptii.

Conform  https://www.politiaromana.ro/ro/stiri-si-media/comunicate/buletinul-
sigurantei-rutiere-2022, in anul 2022, pe drumurile publice din Roménia s-au
produs 4.715 accidente rutiere grave, evenimente rutiere care au cauzat decesul
a 1.633 de persoane, rdnirea grava a 3.695 de persoane si rdnirea usoard a altor
2.076 de persoane. Comparativ cu 2021, in anul 2022, s-au produs cu 200 mai
putine accidente rutiere grave (-4,06%), in timp ce numarul persoanelor vatamate
(decedati si raniti grav) in astfel de evenimente a fost mai mic cu 241 de persoane
(- 4,32%). In raport de mediul producerii lor, in anul 2022, cel mai mare numdr de
accidente rutiere grave a fost inregistrat in mediul rural, respectiv 1.831 de
evenimente, 39% din totalul anual. Aproximativ o treime (32,1%) dintre accidentele
rutiere grave produse in anul 2022 reprezintd evenimente in care au fost
accidentati grav pietoni (1.514 de accidente). Comparativ cu anul anterior, se
remarcd o usoard scadere, in 2022 producandu-se cu 80 mai putine astfel de
evenimente (-15%). In 57,1% dintre accidentele grave produse in anul 2022,
vinovétia, integral sau in parte, apartine unui conducator de autoturism. La fel ca
in anul 2021, in 2022, pietonii au reprezentat cele mai numeroase victime — 32,5%
din totalul celor decedati. Pietonii reprezintd 50% dintre persoanele decedate in
accidentele produse pe stradd, 27,6% in cele care au avut loc pe drumuri nationale
si 30,9% Tn evenimentele de pe drumuri judetene.

Utilizarea surselor de iluminat cu vapori de mercur este interzisa in Uniunea
Europeana ceea ce inseamna ca {oate aparatele de iluminat cu aceste tipuri de
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surse trebuie convertite obligatoriu sa utilizeze alte surse, adica ori vapori de
sodiu/mercur la inalta presiune sau compact fluorescente desi ambele tipuri de
surse vor fi interzise in perioada urmatoare datorita continutului de mercur.

Directivele Europene impun scoaterea din serviciu pana la sfarsitul anului 2015 a
surselor cu descarcare la inalta presiune in vapori de mercur si inlocuirea cu surse
cu eficienta energetica si luminoasa ridicate si reducerea cu 20% a consumului de
energie primara pana in 2020 si o tinta de imbunatatire a eficientei energetice cu
cel putin 27% pana in 2030. Aceasta tinta s-a revizuit in 2020,

In iulie 2021, Comisia a propus o revizuire (COM (2021)0558) a Directivei privind
eficienta energeticd, in cadrul pachetului ,Punerea in aplicare a Pactului verde
european” si in conformitate cu noul sdu obiectiv ambitios in materie de climé de
a reduce emisiile de gaze cu efect de sera ale UE cu cel putin 55 % péna in 2030,
comparativ cu nivelurile din 1990, si de a deveni neutrd din punct de vedere
climatic pand in 2050. Aceasta propune cresterea obiectivelor de reducere a
consumului de energie primara si final& la 39 % si, respectiv, 36 % pana in 2030, In
raport cu proiectiile de referinta actualizate realizate in 2020. In termeni absolutj,
consumul de energie al UE p&na Tn 2030 in temeiul propunerii ar fi de maximum
1023 si 787 milioane de tone echivalent petrol pentru energia primara si finala
pana in 2030.

Propunerea solicitd statelor membre sd stabileascd obiective nationale
orientative de reducere a consumului de energie, introduce mecanisme automate
consolidate de reducere a decalajelor si dubleazé obligatia statelor membre de a
realiza noi economii anuale de energie de 1,5 % din consumul final de energie in
perioada 2024-2030. Propunerea introduce si cerinie exemplare pentru cladirile
publice, cum ar fi un obiectiv anual de reducere a consumului de energie cu 1,7 %
pentru sectorul public si un obiectiv de renovare de cel putin 3 % din suprafata
totald a cladirilor administratiei publice, propune atenuarea sérdciei energetice
prin acordarea de prioritate clientilor vulnerabili si introduce obligatii de audit si
cerinte de competenta tehnica, in special pentru marii consumatori de energie.

Sistemele de iluminat, ce au ca surse de lumina diodele emitdtoare de lumina ~
LED-urile, oferd posibilitatea obtinerii unor costuri reduse la energie cu pandla 40%
- 60%, cu echivalent in reducerea cantitatilor de CO: eliberate ca urmare a
producerii energiei electrice necesare functiondrii  iluminatului (sursa
https://www.esmap.org/sites/

esmap.org/files/DocumentLibrary/LED_short%20form_v4_Optimized.pdf).  Pe
langa reducerea costurilor cu energia electrica, sistemele de iluminat oferd gi o
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reducere semnificativd a costurilor legate de operarea si mentenanta acestora,
costuri tip OPEX. f

Tinand cont de directivele Comisiéi Europene, de tendintele de scadere a preturilor
si de crestere a eficientei LED-urilor, putem afirma cu certitudine faptul ca in
urmatorul deceniu sistemele de iluminat cu LED vor deveni standard de facto.

Politica nationald de eficientd energeticd defineste obiectivele privind
imbunatétirea eficientei energetice, tintele indicative de economisire a energiei,
masurile de Imbunététire a eficientei energetice aferente In toate sectoarele
economiel nationale, cu referiri speciale privind introducerea tehnologiilor cu
eficienta energetica ridicata, a sistemelor moderne de masuré si control, precum
si a sistemelor de gestiune a eneﬁgiei, pentru monitorizarea, evaluarea continua a
eficientei energetice si previzicharea consumurilor energetice, promovarea
utilizarii la consumatorii finali a echipamentelor si aparaturii eficiente din punct de
vedere energetic, precum si a resurselor regenerabile de energie, reducerea
impactului asupra mediului al activitatilor industriale si de producere, transport,
distributie si consum al tuturor formelor de energie, aplicarea principiilor moderne
de management energetic, |

STRATEGIA PE TERMEN LUNG A ROMANIEI PENTRU REDUCEREA EMISIILOR DE
GAZE CU EFECT DE SERA - ROMANIA NEUTRA IN 2050, are ca obiectiv ca
Roménia s& devind neutrd din punct de vedere climatic in 2050, ajungénd la o
reducere a emisiilor nete cu 99% in 2050, comparativ cu nivelul din 1990.
“Pregdtirea elabordrii Strategiei nationale pe termen lung pentru reducerea emisiilor
de gaze cu efect de serd (STL) se bazeazd pe Regulamentul UE 2018/1999 cu
modificérile si completarile ulterioare care, la articolul 15, impune fiecdrui stat
membru sd descrie modul in care va contribui la atingerea obiectivelor Acordului de
la Paris. Strategia trebuie s stabileascd modul in care statul membru va contribui
la obiectivele europene pe termen lung, astfel incdt UE s poatd atinge cét mai
curand posibil neutralitatea climaticd si sd realizeze un sistem eficient din punct de
vedere energetic, bazat in mare parte pe energie din surse regenerabile. La nivelul
UE, Strategia Energeticd3 are 5 dimensiuni: (1) securitatea energeticd, (2) piata
internd a energiei, (3) eficienta energeticd, (4) decarbonizarea economiei si (5)
cercetare, inovare si competitivitate. Instrumentele-cheie pentru implementarea
strategiei sunt Planurile Nationale pentru Energie si Clima (Planul National Integrat
in domeniul Energiei si Schimbdrilor Climatice 2021-2030 — PNIESC, in cazul
Romaniei), care acoperd perioade de zece ani incepand din 2021-2030, impreuna cu
strategiile UE si cele nationale pe termen lung pentru reducerea emisiilor de gaze cu
efect de serd (STL), care acoperd un orizont de 30 de ani”.

Prezentare generald a obiectivelor STL din alte tarile membre UE
Reducerea emisiilor de GES
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“Majoritatea tarilor UE includ in STL reducerile estimate ale emisiilor de GES pand in
2050, cu exceptia Danemarcei si Letoniei, care prezintd estimdri pé&nd in 2040, si a
Suediei, pdné in 2045. Belgia, Portugalia si Slovenia si-au evaluat reducerea emisiilor
in raport cu nivelul emisiilor din 2005 si Franta fata de 2015. Celelalte tari UE
folosesc 1990 ca an de baz4 in functie de care sunt evaluate reducerile de emisii.
Austria, Belgia, Croatia, Estonia, leanda Germania, Grecia, Italia, Portugalia si
Slovenia indicd tinte de reduceri a emisiilor GES care pot fi realizate, in functie de
diferitele scenarii de modelare dezvoltate de fiecare stat. Majoritatea farilor UE
intentioneazd sd isi reducd emisiile cu 80% - 90% in 2050 (sau in ultimul an
previzionat) fatd de anul de bazd, Germania si Grecia cu 95%, in timp ce Ungaria,
Lituania si Luxemburg cu 100%.. Reducerile estimate ale emisiilor din Letonia,
Lituania si Luxemburg includ absorbtiile din sectorul LULUCF, in timp ce celelalte tari
exclud LULUCF din estimérile lor. In plus, Danemarca exclude, de asemenea,
sectoarele ETS. STL din Cehia, Estonia, Finlanda, Germania si Ungaria include repere
orientative pentru anii 2040 si 2050.

Majoritatea tdrilor au exprimat reducerea emisiilor sectoriale in milioane de tone de
echivalent COZ in timp ce Croatia, Danemarca, Letonia, Lituania si Slovenia au
exprimat scaderile procentual, comparat;v cu emisiile de GES din 1990. Intrucét
scenariile de modelare nationale sunt diferite, 0 comparatie a proiectiilor sectoriale
nu poate fi facutd.”

Surse regenerabile de energie

“Pe baza scenariilor incluse in STL, tarile care au estimat o pondere mai mare a
surselor de energie regenerabild (SRE) in consumul final brut de energie sunt Austria,
Grecia, Ungaria, Italia, Lituania, Luxemburg, Portugalia si Spania: intre 80% si 100%
in 2050 (Grecia a prezentat chiar si o valoare de 113,8%). STL din Croatia,
Danemarca, Finlanda si Slovenia au prezentat estimdri putin mai mici pentru
ponderea SRE, variind intre 50% si 80%. Estimdrile incluse in STL prezintd ponderea
SRE in 2050, cu exceptia Danemarcei, care indicd ponderea SRE in 2040. STL din
Belgia, Cehia, Estonia, Franta, Germania, Letonia, Tdrile de Jos, Slovacia si Suedia nu
include informatii despre ponderea SRE in consumul final de energie.

Unele dintre STL-urile furnizeazd informatii cu privire la ponderea SRE pe sectoare.
De exemplu, Estonia are in vedere cresterea ponderii SRE in productia de energie la
aproape 75% pand in 2050 (in principal din capacitdti eoliene si pe biomasd), in timp
ponderea SRE in transport este estimata intre 26%-52% in 2050 in diferite scenarii.
Letonia intentioneazd, de asemenea, sd Inlocuiascd sursele de energie din
combustibili fosili din sectorul energetic cu SRE pand in 2050. Unele dintre tarile UE,
cum ar fi Austria, Danemarca, Italia, Tarile de Jos, Spania si Italia, au indicat ca, pand
in 2050, productia de energie electricd va fi 100% realizatd din SRE. Austria
intentioneaz4d s atingd aceastd tintd pand in 2030, iar Suedia pana in 2040.”
Eficienta energetica
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“STL din Croatia, Danemarca, Finlanda si Portugalia includ informatii despre
consumul primar si final de energie pe baza scenariilor dezvoltate. Estimadrile au fost
prezentate ca valori absolute in 2050 (in cazul Danemarcei pentru 2040} si ca
reduceri procentuale fatd de nivelul de consum din 2005. In cazul Danemarcei, se
preconizeaza o crestere de 3,7% a consumului final de energie in 2040 fatad de 2005,
ca urmare a unei cresteri semnificative preconizate a consumului de energie in
sectorul tertiar (in special consumul de energie electricd al marilor centre de date).
Grecia si Letonia au furnizat doar informatii despre consumul primar de energie, in
timp ce Austria, ltalia, Ungaria, Slovenia si Spania au inclus doar informatii despre
consumul final de energie. ltalia a prezentat, de asemenea, informatii privind
consumul intern brut de energie, reprezentand suma dintre consumul primar de
energie si consumul de energie pentru avialia internationald. Suedia a inclus
informatii despre intensitatea consumului primar de energie ca reducere (in %) in
2030, comparativ cu 2005.

STL din Belgia, Cehia, Estonia, Franta, Germania, Lituania, Luxemburg, Tdrile de Jos
si Slovacia nu prezinta nicio informatie privind eficienta energetica.

Cel mai puternic impact asupra eficientei energetice il au domeniile cladirilor si
transportului. Masurile de eficienta energeticd luate in considerare de majoritatea
tarilor includ renovarea moderaté sau aprofundatd a clddirilor existente, incélzirea gi
rdcirea locuintelor prin procese de inaltd eficientd, folosirea de aparate
electrocasnice eficiente (de pilda, in Croatia si Spania). Italia si Finlanda au inclus,
de asemenea, mdsuri legate de sectorul industrial, cum ar fi implementarea de
tehnologii avansate (de exemplu, in procesele electrochimice, inlocuirea

utilizarii cocsului cu hidrogen sau procesul electrolitic in procesele de elaborare a
otelului prin reducere).

Portugalia si Slovenia au luat in considerare consolidarea perspectivelor economiei
circulare si eficientei folosirii resurselor.” (sursa — “STRATEGIA PE TERMEN LUNG A
ROMANIEI PENTRU REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERA -
ROMANIA NEUTRA IN 20507)

Planul National Integrat in Domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice 2025-2030
prevede:

“In conformitate cu reglementarile UE, Roménia si-a elaborat Planul National integrat
in domeniul Energiei si Schimbdrilor Climatice (PNIESC). Documentul strategic
aliniaza prioritétile nationale energetice si climatice la obiectivele UE, confirmand
contributia fermd a Roméniei Ja atingerea obiectivelor si tintelor comunitare,
abordand, in acelasi timp, provocérile nationale specifice. PNIESC-ul Romaniei este
structurat de-a lungul urmatoarelor linii directoare:

Dezvoltarea energiei din surse regenerabile: Roménia se angajeazd sd creasca
substantial ponderea SRE in mixul sdu energetic. Acest angajament vizeaza diverse

S.C. TRODONIC S.R.L. - Concesiunea sistemului de iluminat public din Comuna Bolintin Deal,
Judetui Giurgiu 13



STUDIU DE FEZABILITATE — SF 414 / 2025

SRE, inclusiv energia eoliand si solard, biomasa si hidroenergia. Planul prevedere
cresterea spectaculoasd a capacitdtilor de productie de energie din surse eoliene gi
solare, valorificAndu-se astfel resursele naturale ale {&rii pentru a produce
electricitate curatd. Potentialul eolian al tarii, in special din regiuni precum Dobrogea,
este un punct esential pentru dezvoltarea energiei eoliene. Biomasa si hidroenergia
sunt, de asemenea parte a PNIESC, contribuind la diversificarea portofoliului de SRE.
Promovarea eficientei energetice: Planul prezintd o serie de initiative menite sa
sporeascd eficienta energeticd in toate sectoarele economice. Aceste mdsuri includ
modernizarea cladirilor pentru - imbundtdtirea performantelor energetice si
modernizarea proceselor industriale in scopul minimizarii consumului de energie.
Scopul final este optimizarea consumului de energie, reducerea volumului de degeuri
generate si scdderea costurilor cu energie atat in domeniul comercial, cét si in cel
rezidential.

Reducerea emisiilor: Romania se angajeazd sd reducd emisiile de gaze cu efect de
serd In multiple sectoare ale economiei sale, inclusiv in cel industrial al
transporturilor si cel al cladirilor rezidentiale. Eforturile sunt concentrate pe
adoptarea de tehnologii si practici mai curate, atenuand astfel impactul activitatilor
economice asupra mediului.

Tranzitia Justa: Identificdnd potentialele consecinte sociale si economice negative
ale tranzitiei energetice, PNIESC-ul Roméniei subliniaza importanta realizarii unei
Ltranzitii juste”. Aceasta presupune sprijinirea comunitdtilor si a lucrgtorilor afectati
de trecerea fa 0 economie neutrd din punct de vedere climatic. Masurile luate in
considerare includ cresterea nivelului de ocupare a fortei de muncd prin masuri de
investitii in perfectionare, dezvoltarea competentelor pentru locuri de muncé verzi gi
economia circulard si/sau furnizarea de sprijin si mdsuri eficiente pentru sprijinirea
persoanele aflate in cdutarea unui loc de muncé.

Dezvoltarea infrastructurii: Investitiile in infrastructura energeticd reprezinta o
prioritate @ PNIESC-ului. Acestea includ intdrirea retelei electrice, proiecte de
interconectare pentru dezvoltarea schimburilor de energie transfrontaliere regionale
si dezvoltarea retelelor de alimentare a vehiculelor electrice. Scopul este de a crea
un sistem energetic robust si fiabil, capabil sd integreze noile capacitéti de productie
din SRE si sd faciliteze tranzitia la mobilitatea electrica.

Aceste strategii i initiative comprehensive subliniazd angajamentul Romaniei de a
se alinia la obiectivele UF pentru un viitor energetic durabil, cu emisii reduse de
carbon. PNIESC vizeazé nu doar aspectele tehnice privind dezvoltarea si integrarea
SRE si reducerea emisiilor GES, ci si dimensiunile sociale si economice, asigurandu-
se cd tranzitia energetica va fi beneficé atat pentru mediu, cét gi pentru cetateni.

In concluzie, sistemul energetic al Romaniei si contextul cu privire la politicile in
vigoare sunt componente ale sistemului general european. PNIESC-ul Romaniei
reflectd angajamentul tarii de a se alinia la obiectivele energetice si climatice ale UE,
ludnd in considerare, in acelasi timp, oportunitatile si problemele sale specifice.
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Parcursul Romaniei catre un viitor energetic durabil nu ii sustine doar interesele
nationale, ¢i contribuie de asemenea, in mod semnificativ, la misiunea colectivé a
UE de a combate schimbadrile climatice si de a asigura un viitor energetic curat, sigur
si prosper pentru toli cetdtenii europeni.”

In privinta dimensiunii eficienta energetica in sectorul public, planul prevede
urmatoarele politici si masuri:

“Ill. Descrierea politicilor si mdsurilor de promovare a serviciilor energetice in
sectorul public si a mésurilor de eliminare a barierelor de reglementare si de alta
naturd care impiedicd adoptarea practicii de a incheia contracte de performantd
energeticd si a altor modele de servicii de eficientd energetica
P&M 39 Reabilitarea iluminatului public
Obiectiv principal: Reducerea costurilor si cresterea eficientei serviciul de iluminat
public
Descriere: Costul serviciul de iluminat public, ce include costul energiei electrice,
operarea si mentenanta, poate avea un impact major asupra bugetului autoritatilor
publice locale. In plus, avdnd in vedere intensa activitate economicd ce se
desfdsoard in domeniul cresterii eficientei corpurilor de iluminat, autoritétile publice
au oportunitati suplimentare de reducere a costurile. Se impune inlocuirea corpurilor
de iluminat ineficiente cu corpuri de iluminat din clase energetice suplimentare si din
categoria lampilor fluorescente compacte (CFL) sau a diodelor electroluminiscente
(LED)”
si
“P&M 40 Dezvoltarea pietei de servicii energetice si a companiilor de tip ESCO
Obiectiv principal: Permiterea institutiilor sa imbundtateascd eficienta energetica si
sd reducd costurile
Descriere: Companiile de Servicii Energetice (ESCO) reprezintd unul dintre
mecanismele prin care poate fi consolidatd capacitatea de implementare a
proiectelor de eficientad energeticd in Roménia.
Alte strategii si politici convergente/ complementare cu obiectivul specific

investitiei propuse, actualizate si completate:
Proiectul de fata este menit sa raspunda mai multor strategii europene, nationale,
judetene si locale care au ca numitor comun implementarea de masuri care sa
conduca la;

o Actiuni concrete privind energia durabila

e Reducerea consumurilor energetice din surse neregenerabile

e Reducerea emisiilor de gaze in atmosfera si diminuarea efectelor climatice

majore la nivel mondial
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Actiuni directe asupra infrastructurii existente (prin mentinerea resurselor
existente - interventii de crestere calitativa a cerintelor de performanta) si
imbunatatirea energetica la nivel de consum

Cresterea responsabilitatii locale in raport cu elementele de sustenabilitate
(intretinere corespunzatoare, exploatare eficienta prin monitorizare si
control permanent al consumurilor)

Cresterea calitatii vietii locuitorilor

Cresterea sigurantei publice si a cetatenilor, pietoni sau automobilisti

Ca suport pentru adoptarea acestor actiuni si masuri, mentionam cateva din
documentele directoare la nivel mondial, European, national:

Strategia Nationala a Romaniei privind schimbarile climatice si cresterea
economica bazata pe emisii reduse de carbon

Protocolul UNFCCC de la Kyoto care urmareste reducerea efectelor incalzirii
globale

Legea nr. 1271 / 2014 privind eficienta energetica, modificata si completata
prin Legea nr. 160 din 2016

STRATEGIA PE TERMEN LUNG A ROMANIEI PENTRU REDUCEREA
EMISHLOR DE GAZE CU EFECT DE SERA - ROMANIA NEUTRA IN 2050
Planul National Integrat in Domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice
2025-2030

0.G.nr. 28/ 2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare
locala

Hotararea nr. 1.391 din 2006 actualizata 2015, de aprobare a OUG nr. 195
din 2002 privind circulatia pe drumurile publice (capitolul Obligatii ale
administratorului drumului public)

REGULAMENT-CADRU din 20 martie 2007 al serviciului de iluminat public
(Autoritatea Nationala De Reglementare Pentru Serviciile Publice De
Gospodarie Comunala)

OUG 88/2011 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru
stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse
regenerabile de energie,

OG nr. 22/2008, ordonanta privind eficienta energetica gi promovarea
utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie,

Strategia energeticd a Romaniei (pentru 2011-2020 HG nr. 1069/2007
actualizatd prin HG 1460/2008 - Strategia nationala pentru dezvoltare
durabila a Romaniei — Orizonturi 2013-2020-2030)

Cadrul legal si normativ de reglementare
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Directiva nr. 2006/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind
eficienta energetica la utilizatorii finali si servicii energetice si de abrogare a
Directivei 93/76/CEE a Consiliului

Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completérile
ulterioare, gila art. 1 alin. (2)-din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice
locale

Directiva 2012/27/CE privind eficienta energetica de modificare a
Directivelor 2009/125/CE si 2010/30/UE si de abrogare a Directivelor
2004/8/CE si 2006/32/CE

L.egea administratiei publice locale

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii republicata;

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare i
continutul-cadru  al  documentatjilor  tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice cu
modificarile si completarile ulterioare actualizata prin HG 1116/23.11.2023
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind
etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice;

Ordinul nr. 77/ 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire,
ajustare si modificare a valorii activitadtilor serviciului de iluminat public;
Legea nr. 230/ 2006 a serviciului de iluminat public;

Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;

Legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurétor actualizata;

Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia
cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordonanta Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea
serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes
local;

Ordinul nr. 86/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de
iluminat pubtic al ANRSPGC;

Ordinul nr. 87 din 20 martie 2007 pentru aprobarea caietului de sarcini cadru
al Serviciului de iluminat public al ANRSPGC;

Legea nr 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei; Ordonanta nr.
22/2008

0.U.G nr 13/20.02.2008 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor
comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 si a Legii serviciului de alimentare
cu apa si de canalizare nr. 241/2006,
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e Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 5/93 din 20.03.2007 pentru aprobarea
Contractului-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distributie a
energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public;

o QUG 54 / 2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri
proprietate publicg;

e Ordinul Nr.8 din 02.03.2012 pentru aprobarea ghidurilor cu recomandari
privind achizitionarea de calculatoare, echipamente de copiere/imprimare i
echipamente si servicii pentru iluminatul public, prin licitatie publica, pe baza
de criterii de eficienta energetica;

¢ QUG 195/2005 privind protectia mediului;

o HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/
acordului cadru din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice

o BULETINUL SIGURANTEI RUTIERE 2022.

2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

Obiectivul principal al prezentului studiu este analiza situatiei actuale si
stabilirea etapelor de implementare a strategiei de concesiune a sistemului de
iluminat public din Comuna Bolintin Deal.

Pentru aceasta s-a realizat un audit amanuntit al sistemului de iluminat
public din Comuna Bolintin Deal, pe strazi, pe fiecare stalp in parte, evidentiindu-
se cantitatile si tipurile de stalpi existenti, cantitatile, tipurile, starea aparatelor de
iluminat existente, cantitatile, tipurile, puterea, starea surselor de lumina utilizate,
tipul retelei de alimentare, datele culese, deficientele constatate.

L.a analiza situatiei existente s-au avut in vedere, starea actuala a sistemului
de iluminat din Comuna Bolintin Deal, deficientele constatate si consemnate in
cadrul Auditului efectuat.

Din analiza efectuata in cadrul Auditului rezulta urmatoarele aspecte si deficiente
semnificative ale sistemului de iluminat astfel:

¢ Aparatele de iluminat existente sunt aparate cu sursa LED de generatie
noua, cu eficienta luminoasa de minim 130Im/W Sunt si cateva aparate de
iluminat clasice, cu surse de iluminat cu vapori de sodiu.

« Sistemul de iluminat asigura in general nivelurile de iluminare recomandate
de normele europene actuale si respectarea prevederilor SR EN 132017, cu
exceptia stalpilor care nu au aparate de iluminat
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e Stalpii de lluminat sunt de tip SC10001, SC10002, SE4, SE10, SE11, metalic,
lemn, etc.

o Reteaua de iluminat: tip LEA - TYIR, clasica , cu nul comun si LEC (linie
electrica in cablu)

o Temperatura de culoare si indicele de redare a culorilor sunt conforme,

e Sursele aparatelor de iluminat sunt : surse cu sodiu 70W, surse LED de
generatie noua de 30W, 45W, 50W, 80W, 100W

» Durata nominala de viata a surselor de lumina utilizate este mare,

o Costurile cu energia electrica sunt normale,

» Costurile de intretinere/mentinere sunt eficientizate datorita aparatelor de
iluminat cu LED utilizate,

Puterea instalata actuala a aparatelor de iluminat este de max. 45,811kW

Situatia centralizata pe strazi, a stalpilor existenti, a aparatelor de iluminat
existente si a surselor de lumina utilizate in cadrul sistemului de iluminat din
Comuna Bolintin Deal sunt prezentate in Anexa 1.

2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si
lung privind evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii proiectului de
parteneriat public-privat/de concesiune

Utilizarea surselor de fumina cu vapori de mercur este interzisa in Uniunea
Europeana ceea ce inseamna ca toate aparatele de iluminat cu aceste tipuri de
surse trebuie convertite obligatoriu sa utilizeze alte surse, adica ori vapori de sodiu
la inalta presiune sau compact fluorescente desi ambele tipuri de surse vor fi
interzise in perioada urmatoare datorita continutului de mercur.

Directivele Europene impuneau scoaterea din serviciu pana la sfarsitul
anului 2015 a surselor cu descarcare la inalta presiune in vapori de mercur si
inlocuirea cu surse cu eficienta energetica si luminoasa ridicate si reducerea cu
20% a consumului de energie primara pana in 2020 si o tinta de imbunatatire a
eficientei energetice cu cel putin 27% pana in 2030. Aceasta tinta s-a revizuit in
2020.

in iulie 2021, Comisia a propus o revizuire (COM (2021)0558) a Directivei
privind eficienta energeticd, in cadrul pachetului ,Punerea in aplicare a Pactului
verde european” si in conformitate cu noul sdu obiectiv ambitios in materie de
climé de a reduce emisiile de gaze cu efect de serd ale UE cu cel putin 55 % péna
in 2030, comparativ cu nivelurite din 1990, si de a deveni neutrd din punct de
vedere climatic pana n 2050. Aceasta propune cresterea obiectivelor de reducere
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a consumului de energie primara si finala la 39 % si, respectiv, 36 % pé&na in 2030,
in raport cu proiectiile de referinta actualizate realizate in 2020. In termeni
absoluti, consumul de energie al UE pana in 2030 in temeiul propunerii ar fi de
maximum 1023 si 787 milioane de tone echivalent petrol pentru energia primara
si finala pana in 2030.

Maximizarea eficientei energetice se face prin utilizarea de aparate de
iluminat cu LED.

Alegerea surselor de lumina si a aparatelor de iluminat

Sursele de lumina LED (Lighting Emiting Diode) sunt dispozitive
optoelectronice capabile sa emita lumina atunci cand sunt parcurse de un curent
electric, Sistemele cu LED-uri produc mai muita lumina pe watt decat sursele
clasice de lumina, fiind la aceasta data, cu eficienta luminoasa mai mare decat a
surselor de sodiu. Controlul dispersiei luminii realizat prin sistemul de lentile
aferent LED-ului asigura focalizarea fasciculuiui de lumina sub forma unui
dreptunghi, asigura reducerea poluarii luminoase, se reduc pierderile si riscul de
orbire provocat de stralucirea luminii.

Sursele cu LED au in general o durata de viata de cca 100 000 ore la o
degradare a fluxului luminos de max 20% pentru temperatura medie a jonctiunilor
< 85°C, la o temperatura ambianta de 25°C. Aceste caracteristici asigura o
eficienta ridicata a sistemelor de iluminat cu LED, ofera fiabilitate si reducerea
costurilor cu energia electrica si de mentenanta.

Proiectarea sistemelor de iluminat exterior se face, tinandu-se seama de
aspectele cantitative si calitative ale mediului luminos confortabil.
Conceptia sistemelor se realizeaza dupa aceeasi structura, adoptata la cerintele
specifice ale sistemului de iluminat exterior, cu mentiunea ca, de exemply, in
sistemele rutiere "functionalitatea” o reprezinta "siguranta si fluenta traficului®.

De asemenea, la datele de baza pentru circulatia rutiera este necesara, in
general, utilizarea marimii de referinta luminanta (cd/m?), exceptand unele zone
din circulatia rutiera cum ar fi; intersectii cu cai de circulatie sau cai fertate, piete,
pasaje, sensuri giratorii nesemnalizate si cai de circulatie destinate circulatiei
pietonale, unde marimea de baza este iluminarea (lux).

Nivelul de luminanta reprezinta conditia cantitativa de baza in iluminatul
rutier, fiind dependent de viteza de circulatie si de intensitatea traficului rutier, tipul
participantilor la trafic, etc.
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Pentru realizarea unor sisteme de iluminat corespunzatoare destinate drumurilor,
SR EN 13207 recomanda utilizarea a sase clase de iluminat, M1...M6 carora le
corespund marimi minim acceptate (luminanta medie a suprafetei de drum,
uniformitatea longitudinala, indicele de crestere a pragului orbirii, etc) si care sunt
prezentate in tabelul de mai jos. Principala marime care caracterizeaza iluminatul

stradal, luminanta, masoara intensitatea luminoasa perceputa pe unitatea de

suprafata si se raporteaza la un ,observator” care este conducatorul auto si care
se afla pe banda de mers la distanta de 60 m inaintea zonei iluminate.

Tabelyi 1 - Clase de fluminat M

Clasa carogg}ga:é:x i::a:?itii;a?::p(::ggﬂ;ﬁz: s;?::!atia Orbire Ilunfin@u_l
Uscatd i umeda porturhatoare | imprejurimilor
ucpns | Codt | Comr | com
[mﬁim o e U [m:;m] e
mentinut] fminim| {mintm] {minim] M jminim}
Cd/m?
MU | 2,00 040 0,70 0,15 10 0.3
M2 1,50 0,40 0,70 0,15 0 0,35
M3 1,00 040 | 080 0,15 15 0,30
M4 0,75 040 | 080 0,15 {5 0,30
M5 0,50 0.3 0,40 0,15 15 0,30
M8 0,30 0,35 0,40 0,15 20 0,30

4 Uriformitaten fongitudinald (L) oford o apreciere a dovezii de repelara avidentd a zonefor clare §1 infunecate de pe

 suprafafa céfi de circulalie gi ca atare este relevantd numal pantru condifille de vizibilitate pe sectiuni kungl neintreruple alg cdi
de circulalie §i, prin urmare, ar krebui eplicatd numai tn astfel de dircumstante. Valorile indicata in coloand sunt valorile minime
recomandate pentru clasa de flumingt spacificd, cu foale acestea ele pot fi modificate in cazul in care clcumstaniele specifice
care privesc aspectul sau utilizarea cdilor de circutatie sunt determinate prin analizd sau tn cazul tn care apar cerinje nalionale
specifice.
®  Acesta este singurul ¢riteriu pentru conciile cdll de circulatie umeda. Poate fi aplicat in plus fal de criferille pentru starea
uscatd, in conformitate cu cernlele nationale specifice. Valorle indicate in coloana pot fi modificale dac existd cefinje
nafionale specifice.

Valodle Indicate Tn coloana # suni maximele recomandate pentry clasa de iluminat specificd, insd acestea pot fi
modificate in cazul in care aper cernfe nalionale specifice.

4 Acesteriteriu trebuie aplieat numai n cazu! In care nu existd zone de trafic cu proprifle cerinje de fuminal adiacente parfi

carasabile, Valonte indicate sunt incercan si pot fi modificate In cazut in care sunt specilicate cerinie specilice najjonale sau
individuale ale proiectului. Astfe! de valon pot fi mai fidicate sau mal scazute decil vatorle indicate, fotugi robuie 54 se aibd

grija sa se asigure o iuminare adecvald a zonelor,
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Aparatele de iluminat trebuie sa corespunda cerintelor de calitate SR EN
605981 Corpuri de iluminat — Prescriptii generale si incercari si SR EN 60598-
2-3 Corpuri de iluminat — Conditii speciale — Corpuri de iluminat pentru iluminat
public.

La alegerea corecta a aparatelor de iluminat contribuie si alti factori:
distributia fotometrica, eficienta luminoasa a intregului aparat de iluminat, gradul
de protectie, rezistenta la impact. Distributia fotometrica a aparatului de iluminat
este in functie de tipul de LED, tipul de lentila, tipul de carcasa, tipul de radiator,
etc. Aparatele performante pot asigura clase de iluminat mai bune cu o putere
consumata mai mica. |

Eficienta luminoasa a intregului aparat de iluminat este determinata de
eficienta luminoasa a LED-ului utilizat [a realizarea aparatului de iluminat, calitatea
lentilelor utilizate, calitatea driverului utilizat, constructia aparatului de iluminat si
calitatea racirii acestuia. La aceasta data eficienta luminoasa a aparatelor de
iluminat cu LED este de 130 - 160 Im/W pentru intregul aparat de iluminat (care
tine cont de pierderile in lentile, driver, etc).

Sistemele de iluminat cu LED produc mai multa lumina pe watt decat lampile
obisnuite iar datorita sistemului de dispersie prin sistemul optic cu lentile a luminii,
pentru focalizarea fasciculului de lumina sub forma unui dreptunghi, asigura
reducerea poluarii luminoase. Astfel lumina nu mai este dispersata catre cer sau
catre obiectele din jur ci este dirijata strict catre zona care trebuie iluminata.
Sistemul optic cu lentile pe langa reducerea pierderilor asigura si eliminarea
riscului de orbire provocat de stalucirea LED-urilor.

Gradul de protectie caracterizeaza aparatele de iluminat din punct de vedere
al protectiei la patrundere apei si a prafului.

0  Fara protectie

Protejat la patrunderea S .

.| corpurilor straine solide |

| mai mari decat ~ partial contra patrunderii
prafului
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O Fara protectle S
1 Protejat contra plcaturllor de apa cazute vertical

Protejat contra plcatunlor de apa cazute sub un unghim;
de max. 15°

Protejat contra GDEI care cade ca pioa:a

3
4 jProteJat contra stroplru cu apa |

5 Protejat contrajeturtlor de apa -
o

7 | Protejat contra imersarn temporare sub apa
8 ?Protejattotal (submer3|bll) :

Gradul de protectie IP 66 asigura, protectie totala la patrunderea prafului si
protectie foarte buna contra patrunderii apei. Cheltuielile de intretinere, pentru un
aparat de iluminat avand gradul de protectie IP 66 sunt mai reduse nefiind
necesare operatii periodice de curatare a sistemului optic, o stergere exterioara a
difuzorului la 2-3 ani asigura pastrarea performantelor fotometrice initiale ale
aparatelor de iluminat.

Rezistenta la impact asigura protectia la vandalism a aparatului de iluminat,
gradul de protectie IK 10 este recomandat pentru aparatele de iluminat stradale si
pietonale. In cazul gradului de protectie IK 10 aparatul de iluminat nu trebuie sa
sufere deteriorari in cazul caderii pe dispersor a unei greutati de 5 kg de la
inaltimea de 400 mm.

Poluarea luminoasa este un factor de care trebuie sa se tina seama in
realizarea sistemelor de iluminat. Amplasarea necorespunzatoarea a aparatelor
de iluminat in apropierea locuintelor poate genera orbirea de inconfort a locatarilor
care privesc pe ferestre catre exterior sau poate perturba iluminatul interior. In
cazul in care nu exista alte posibilitati de amplasare este necesara prevederea
ecranelor de protectie.

Poluarea luminoasa are efecte negative prin:
- Cresterea costurilor energetice
- Afectarea ecosistemelor bazate pe succesiunea zi-noapte
- Probleme de sanatate la nivelul populatiei
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Conform legii 230/2006 avem:

Art. 8. -

(1) Infiintarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea si controlul functiondrii
serviciului de iluminat public la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, precum
si infiintarea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea si exploatarea sistemelor

de iluminat public intrd Tn competenta exclusivd a autoritatilor administratiei
publice locale.

(2) Autoritatile administratiei publice locale trebuie sd asigure gestiunea
serviciului de iluminat public pe criterii de competitivitate si eficientd economica
si manageriala, avand ca obiectiv atingerea si respectarea indicatorilor de
performanta a serviciului, stabiliti prin contractul de delegare a gestiunii, respectiv
prin hotararea de dare in administrare, in cazul gestiunii directe.

Art. 9. -

(1) Elaborarea si aprobarea strategiilor locale de dezvoltare a serviciului de
iluminat public, a programelor de investitii privind dezvoltarea si modernizarea
infrastructurii tehnico-edilitare aferente, a reguiamentului propriu al serviciului, a
caietului de sarcini, alegerea modalitatii de gestiune, precum si a criteriilor si
procedurilor de delegare a gestiunii intrd in competenta exclusivd a consiliilor
locale, a asociatiilor de dezvoltare comunitara sau a Consiliului General al
Municipiului Bucuresti, dupa caz.

In concluzie, autoritatea contractanta, respectiv Comuna Bolintin Deal, doreste
delegarea gestiunii Serviciului de iluminat public.

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea proiectului de parteneriat
public-privat/de concesiune

Obiectiv specific - Cresterea eficientei energetice in sistemele de iluminat
public, indeosebi a celor care inregistreaza consumuri energetice mari prin:

Concesiunea sistemului de iluminat public care are ca principale obiective:
- Eficientizarea sistemului de iluminat existent,

- Completarea lampilor cu lampi cu eficienta energetica ridicata (flampi cu
surse LED), durata mare de viata si asigurarea confortului corespunzator,

- Instalarea unui sistemn de telegestiune pentru toate aparatele de iluminat noi
care se vor monta,
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- Reabilitare instalatiilor electrice - stalpi, retele prin inlocuirea stalpilor
necorespunzatori, montarea de stalpi de iluminat noi,

- Modernizarea punctelor de aprindere care apartin sistemului de iluminat
public, din Comuna Bolintin Deal — la cerere,

- Extinderea sistemului de iluminat public pe strazi si in zone fara sistem de
iluminat public — la cerere.

- Realizarea iluminatului ornamental festiv - la cerere,
- Scaderea consumului de energie electrica pentru iluminat,
- Scaderea emisiilor de CO» (gaze cu efect de sera),

- Pastrarea la un nivel minim a cheltuielilor de exploatare si
intretinere/mentinere pentru sistemul de iluminat public,

- Cresterea duratei nominale de viata a surselor de lumina si deprecierea
redusa a parametrilor initiali.

- Delegarea gestiunii Serviciului de iluminat public,

- Intretinerea-mentinerea sistemului de iluminat public,

indicatori de realizare ca urmare a implementarii proiectului:
v' Scaderea consumului anual de energie primara in iluminat public (KWh/an);
v Scdderea anualad estimatd a emisiilor de CO» (echiv. tone de COy);
v' Asigurarea unei retele de iluminat stradal extinsa;

v Implementarea unor solutii prietenoase cu mediul inconjurdtor (prin
utilizarea de materiale ecologice/reciclabile/ sustenabile)

3. Identificarea, propunerea si prezentarea de optiuni pentru
realizarea proiectului de concesiune

Pentru fiecare scenariu/optiune tehnico-economic(a) se vor prezenta:

Se prezinta doua scenarii pentru realizarea obiectivului:
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Scenariul 1. Concesiunea sistemului de iluminat public din Comuna Bolintin Deal,
judetul Giurgiu prin completarea si inlocuirea aparatelor de iluminat existente cu
surse clasice, cu aparate de iluminat stradale cu tehnologie LED cu eficienta
luminoasa de minim 160im/W echipate cu module de telegestiune , pe toti stalpii
existenti care au retea de ifluminat public, modernizarea si extinderea retelei
existente, in zonele in care este necesar

3.1. Particularitati ale amplasaméntului:

a) descrierea amplasamentului

Bolintin Deal (in trecut, Bolintinul din Deal) este o comuna in judetul Giurgiu,
Muntenia, Romania, formata din satele Bolintin-Deal (resedinta) si Mihai Voda.

Comuna se afla in nordul judetului, [a limita cu judetul llifov, pe malurile raului
Sabar (in principal pe cel stang).

La sfarsitul secolului al XiX-lea, comuna ficea parte din plasa Sabar a
judetului lifov si era formata din satele Bolintinul din Deal si Berceni, avand in total
1717 locuitori ce traiau in 341 de case. Existau in comuna o moara de ap4, una cu
aburi, o bisericd si o scoald cu 38 de elevi (dintre care 2 fete), iar principalul
proprietar de pdmanturi era Em. Béleanu. La acea vreme, pe teritoriul actual al
comunei mai functiona in aceeasi plasa si comuna Tigénia-Crivina, formata din
satele Tigania si Crivina, cu 1519 locuitori, trei mori de apd, o scoala mixté si o
bisericd. Anuarul Socec din 1925 consemneaza desfiintarea comunei Tigania-
Crivina, satul Tigdnia revenind comunei Bolintinul din Deal, alaturi de satele
Bolintinu si Berceni-Baleanu, populatia comunei fiind de 4344 de locuitori.

in 1931, comuna Tigania-Crivina a fost reinfiintata, sub numele de Mihai
Voda (nume preluat si de satul Tigania). Ulterior, comuna Mihai Voda a fost din
nou desfiintatd, satul Mihai Voda revenind la comuna Bolintin-Deal.

in 1950, comuna a fost arondata raionului Mihailesti si apoi (dupa 1952)
raionului Titu din regiunea Bucuresti. in 1968, ea a revenit la judetul Hifov, reinfiintat.
Tot atunci, satul Berceni a fost desfiintat si comasat cu satul Bolintin-Deal. In
1981, o reorganizare administrativa regionald a dus la transferarea comunei la
judetul Giurgiu.

Conform recensdmantului efectuat in 2021, populatia comunei Bolintin-Deal
se ridica la 6.194 de locuitori, in crestere fatd de recensamaéntul anterior din 2011,
cand fuseserd inregistrati 5.921 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt romani
(89,41%), iar pentru 10,35% nu se cunoaste apartenenta etnicd. Din punct de
vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocsi (87,21%), iar pentru
11,08% nu se cunoaste apartenenta confesionala.
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(Surse: Wikipedia - www.wikipedia.ro)

Intregul sistem de ilurminat public existent dar si cel ce va fi proiectat se afla in
intravilanul localitatii si pe teritoriul administrativ al acesteia.

b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile

Comuna este strab&dtuta de autostrada Bucuresti—Pitesti, pe care este
deservita de o iesire; dar si de soseaua judeteand DJ601, care o leagé spre vest
de Bolintin-Vale, Crevedia Mare (unde se intersecteazé cu DN61), Roata de Jos, si
mai departe Tn judetul Teleorman de Videle, iar spre est in judetul lifov de
Ciorogérla (unde se termina in autostrada A1). La Bolintin-Deal, din acest drum se
ramificd soseaua judeteand DJ401A, care o leagd spre sud de Gradinari si de
comuna ilfoveana Ciorogéria.

(Surse: Wikipedia - www.wikipedia.ro)

c) orientari propuse fatd de punctele cardinale si faid de punctele de interes
naturale sau construite;

Nu este cazul

d) surse de poluare existente in zona;

Traficul auto a devenit principala sursa de poluare a aerului. Emisii
principale: pulberi in suspensie, NO2, hidrocarburi organice volatile, SO2. Impactul
auto se resimte atat ca efect local, in marile intersectii si de-a lungul céilor de
trafic, céat si efect cumulativ. Reducerea emisiilor de pulberi din traficul auto s-a
realizat prin implementarea programului Rabla finantat de la Fondul de mediu, de
innoire a parcului auto. Se inregistreazad relativ frecvent depésiri la pulberi
respirabile, numarul acestora fiind in unii ani mai mare, in alti ani mai mic, cel mai
probabil diferenta fiind cauzata de variatiile curentilor de aer la nivel global (aport
de poluare de la distante mari, cum ar fi praful saharian). Impotriva acestor cauze
nu se poate interveni pe plan local, asa cé in planul local de actiune obiectivele de
calitate a aerului se vor corela cu acele cauze asupra carora se poate interveni,
respectiv: Incalzire rezidentialg, trafic intens.
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e) date climatice si particu!aritéti' de relief;

Clima - Clima judetului este temperat continentald. Vara este un anotimp cu
temperaturi ridicate ce poate duce chiar la secetd, iarna cu geruri si crivat. Vitezele
cele mai mari le au vanturile dinspre NE, care pot atinge iarna 125 km/h.
Precipitatiile medii sunt de 500mm.

Relief - Relieful judetului Giurgiu este monoton , format din cinci subunitati
principale ale Campiei Romane: Burnas, Vlasia, Gavanu-Burdea, cadmpia de
subsidenta Titu-Potlogi si Lunca Dunarii.

Altitudinile maxime se inregistreaza in extremitatea nord - vestic4, atingand
valori de 140 m la nord de satul Izvorul si de 142 m la nord vest de satul Cupele ,
ambele pe teritoriul comunei Vanatorii Mici, altitudinele minime in extremitatea
sud-estica fiind de 14,6 pe malul Dunarii, la sud de satul Greaca.

(Surse: Wikipedia - www.wikipedia.ro)

f) existenta unor:
- retele edilitare iTn amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in
care pot fi identificate;

Nu s-au identificat retele edilitare care sa necesite relocare sau protejare

- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice
pe amplasament sau in zona imediat Tnvecinatd;, existenta conditionarilor
specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de protectie;

Nu este cazul.

- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de apérare, ordine
publica si sigurania national;
Nu este cazul.

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul
geotehnic eiaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzand:

(i) date privind zonarea seismica;

Valorile acceleratiei terenului pentru proiectare, a(g) sunt de 0.3g si perioada
de control (colt) a spectrului de raspuns Tc = 1,6 s. Valorile ag corespund unui
interval mediu de recurentd IMR=225 ani (probabilitate de depésire de 20% in 50
de ani) conform normativului P100 /1 - 2013.
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(i) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea
conventionala si nivelul maxim al apelor freatice;

Nu este cazul, se vor executa la etapa de PTE
(iit) date geologice generale;

Nu este cazul, se vor executa la etapa de PTE

(iv) date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise
complexe cu rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane,
raportul geotehnic cu recomandarile pentru fundare si consolidari, harti de zonare
geotehnica, arhive accesibile, dupa caz;

Nu este cazul, se vor executa la etapa de PTE

(v) incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecari de teren, inundatii) in
conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare;

Zona studiata se incadreaza in zona seismica cu a{(g)= 0,3g si o perioada
de colt Te= 1,6 sec, conform Normativului P100/1-2013. Adancimea de inghet
este de 0,80m, conform STAS 6054/85.

(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor
existente, a documentarilor, cu indicarea surselor de informare enuntate
bibliografic.

Nu este cazul

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural
si tehnologic, la nivelul unor linii generale ale proiectului tehnic preliminar:

- caracteristici tehnice si parametri specifici proiectului de concesiune;

o Aparatele de iluminat existente sunt aparate cu sursa LED de generatie
noua, cu exceptia a catorva aparate cu surse cu sodiu de inalta presiune

o Sistemul de iluminat asigura nivelele de lluminare recomandate de normele
europene actuale si respectarea prevederilor SR EN 13201, cu exceptia
stalpilor care nu au aparate de iluminat

o Stalpii de iluminat sunt de tip SC10001, SC10002, SE4, SE10, SE11, metalic,
lemn, etc.

o Reteaua de iluminat: tip LEA - TYIR, clasica, cu nul comun. LEC
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8]

Aparatele de iluminat au un grad de protectie 1P66.

Temperatura de culoare si indicele de redare a culorilor sunt conforme,

o Sursele aparatelor de iluminat sunt : surse cu sodiu 70W, surse LED de

generatie noua de 30W, 45W, 50W, 80w, 100W

Durata nominala de viata a surselor de lumina utilizate este mare,

Costurile cu energia electrica sunt normale,

o Costurile de intretinere/mentinere sunt eficientizate datorita aparatelor de
iluminat cu LED utilizate,

o Puterea instalata actuala a aparatelor de iluminat este de cca. 45,81 1kW

0

o O

Situatia existenta a sistemului de iluminat public este prezentata in Anexa 1.

- varianta constructiva de realizare a proiectului de parteneriat public-privat/de
concesiune, dacd este disponibild In aceastd etapa, cu justificarea alegerii
acesteia;

Varianta constructiva de realizare a investitiei conform scenariului 1, cu
justificarea alegerii acesteia;

[.  Utilizarea tuturor stalpilor si a retelei existente;

[l.  Montarea pe toti stalpii existenti care au retea de iluminat public a unor
aparate de iluminat noi cu LED, eficiente din punct de vedere energetic si
luminotehnic, avand gradul de protectie [P66 si 1K10;

lIl.  Echiparea tuturor aparatelor de iluminat nou montate cu module de
telegestiune;

IV. Extinderea sistemului de iluminat cu stalpi echipati cu aparate de iluminat
noi cu surse LED, alimentate cu retea LEA sau LEC - la cerere,

V. Realizarea iluminatului public pentru zonele de risc, parcuri, spatii de
agrement, piete si targuri — la cerere;

Vi. Modernizarea a 12 puncte de alimentare - la cerere;

VIl.  Realizarea iluminatului ornamental festiv — la cerere.

Situatia proiectata a sistemului de iluminat public este prezentata in Anexa 2.
- echiparea si dotarea specifica functiunii propuse

Echipamentele propuse pentru realizarea scenariului sunt atasate in Anexa
5 — Fise tehnice, din prezentului studiu de fezabilitate.
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3.3. Costurile estimative ale proiectului de concesiune:

- costurile CapEx estimate pentru realizarea proiectului de parteneriat public-
privat/de concesiune, cu luarea in considerare a costurilor unor proiecte similare
ori a unor standarde de cost pentru proiecte similare corelativ cu caracteristicile
tehnice si parametrii specifici proiectului de parteneriat public-privat/de
concesiune,

Costurile CapEx estimative ale investitiei se gasesc in Anexa 7.1 atasata
prezentei documentatii.

- costurile OpEx estimative de operare pe durata normaté de viatd/de amortizare
a proiectului de parteneriat publicprivat/de concesiune.;

Costurile OpEx estimative de operare ale investitiei se gasesc in Anexa 7.1
atasata prezentei documentatii.

3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a
constructiilor, dupa caz, si, daca sunt disponibile in etapa de elaborare a
studiului de fezabilitate:

- studiu topografic

Se obtine in momentul comenzii primite de la autoritatea contractanta
pentru extinderea sistemului de iluminat public;

- studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitate a terenului

Se obtine in momentul comenzii primite de la autoritatea contractanta
pentru extinderea sistemului de iluminat public;

- studiu hidrologic, hidrogeologic
Nu este cazul.

- studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata
pentru cresterea performantei energetice

Nu este cazul
- studiu de trafic si studiu de circulatie

Nu este cazul
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- raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru
obiectivele de investitii ale caror amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru
cauzé de utilitate publica |

Nu este cazul

- studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se referd la amenajari
spatii verzi si peisajere

Nu este cazul.
- studiu privind valoarea resursei culturale
Nu este cazul. |
- studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei

Nu este cazul.

3.5. Grafice orientative de realizare a cheltuielilor cu investitia, daca sunt
aplicabile in aceasta etapé a proiectului de concesiune

Graficul de realizare al investitiei se regaseste in Anexa 6

Scenariul 2. Concesiunea sistemului de iluminat public din Comuna Bolintin Deal,
judetul Giurgiu prin completarea si inlocuirea aparatelor de iluminat existente
existente cu surse clasice cu aparate de iluminat stradale cu tehnologie LED, care
au eficienta luminoasa de minim 160im/W, pe toti stalpii existenti care au retea de
iluminat public, modernizarea si extinderea retelei existente, in zonele in care este
necesat, cu retea subterana

3.1. Particularitati ale amplasamentului:

Conform Punctului 3.1. de la Scenariul 1
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3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiy, functional-arhitectural si
tehnologic:

- varianta constructiva de realizare a proiectului de parteneriat public-privat/de
concesiune, daca este disponibilda in aceastd etapd, cu justificarea alegerii
acesteia;

[.  Utilizarea tuturor stalpilor si a retelei existente;

Il.  Montarea pe toti stalpii existenti care au retea de iluminat public a unor
aparate de iluminat noi cu LED, eficiente din punct de vedere energetic si
luminotehnic, avand gradul de protectie IP66 si [K10;

Ill.  Echiparea tuturor aparatelor de iluminat (atat celle existente cat si cele nou
montate) cu module de telegestiune;

IV. Extinderea sistemului de iluminat cu stalpi echipati cu aparate de iluminat
noi cu surse LED, alimentate cu retea LEA sau LEC - |a cerere;

V. Realizarea iluminatului public pentru zonele de risc, parcuri, spatii de
agrement, piete si targuri — la cerere;

VI. Modernizarea a 12 puncte de alimentare — la cerere;
VII. Realizarea iluminatului ornamental festiv — la cerere.

Situatia proiectata a sistemului de iluminat public este prezentata in Anexa 2.

3.3. Costurile estimative ale proiectului de parteneriat public-privat/de
concesiune:

- costurile CapEx estimate pentru realizarea proiectului de parteneriat public-
privat/de concesiune, cu luarea in considerare a costurilor unor proiecte similare
ori a unor standarde de cost pentru proiecte similare corelativ cu caracteristicile
tehnice si parametrii specifici proiectului de parteneriat public-privat/de
concesiune;

Costurile CapEx estimative ale investitiei se gasesc in Anexa 7.1 atasata
prezentei documentatii.

- costurile OpEx estimative de operare pe durata normata de viatd/de amortizare
a proiectului de parteneriat publicprivat/de concesiune,,

Costurile OpEx estimative de operare ale investitiei se gasesc in Anexa 7.1
atasata prezentei documentatii.
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3.4. Studii de specialitate, in funcije de categoria si clasa de importantd a
constructiilor, dupa caz:

Conform Punctului 3.4 de la Scenariul 1.

3.5. Grafice orientative de realizare a cheltuielilor cu investitia, dacd sunt
aplicabile in aceasta etapa a proiectului de concesiune

Graficul de realizare al investitiei se regaseste in Anexa 6

4. Analiza fiecarui/fiecarei scenariu/optiuni tehnico- economic(e)
propus(e)

4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta
si prezentarea scenariului de referinta

Obiectivul proiectului este de a asigura intretinerea, extinderea, iluminatul
arhitectural si iluminatul festiv pentru sistemului de iluminat public, la standardele
necesare si cu minimizarea cheltuielilor de operare si mentenanta. Realizarea unui
iluminat corespunzator determind si reducerea numarului de accidente pe timp de
noapte, reducerea riscului de accidente rutiere, reducerea numarului de agresiuni
contra persoanelor, reducerea cheltuielilor indirecte, imbunatatirea climatului
social si cultural prin cresterea sigurantei activitatilor pe durata noptii.

Orizontul de timp ales este de 5 ani, incluzénd si durata de realizare a
investitiei, care se se va desfédsura la comanda autoritatii contractante.

in vederea analizarii optiunilor si a fezabilititii acestora si pentru
determinarea scenariului optim, au fost evaluate mai multe variante. Variantele
selectate pentru analizd au tinut cont de masura in care contribuie la atingerea
obiectivelor privind iluminatul stradal si valoarea addugatd a proiectului
comparativ cu varianta in care proiectul nu ar fi implementat. Astfel, au fost
analizate 2 variante, considerate reprezentative in contextul prezentat al
proiectului.
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4.2. Analiza vulnerabilittilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali,
inclusiv de schimbari climatice, ce pot afecta proiectul de concesiune

Nu este cazul. Deoarece sistemul de iluminat stradal este montat pe stalpii
existenti pentru alimentarea consumatorilor casnici este putin probabila
desfiintarea acestora. Factorii de mediu nu afecteaza sistemul de iluminat
stradal.

4.3. Situatia utilitatilor si analiza de consum, daca sunt aplicabile in aceasta
etapa de elaborare a studiului de fezabilitate si cu conditia s nu constituie
responsabilitatea partenerului privat intr-o etapa ulterioara a realizarii
proiectului:

- necesarul de utilitati si de relocare/protejare, dupa caz;

Utilitatile necesare pentru sistemul de iluminat sunt energia electrica
furnizata de operatorul din zona.

- solutii pentru asigurarea utilitafilor necesare

Necesarul de energie electrica pentru scenariul 1 poate fi acoperit de catre
furnizorul din zona.

4.4. Sustenabilitatea realizarii proiectului de concesiune:

a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

Eforturile investitionale nu trebuie considerate numai ca un consum de
resurse financiare, ci trebuie judecat ca un proces complex in cadrul caruia se
produc bunuri materiale cu o perioda lunga de utilizare, se realizeaza conditii de
viata la standarde europene pentru populatia Comunei si se indeplinesc politicile
de mediu si de dezvoltare durabila pentru care Romania s-a angajat in momentu
integrarii in Uniunea Europeana.

Realizarea lucrarilor de investitii va avea o serie de efecte pozitive asupra
celorlalte sectoare economice, asupra vietii economico-sociale precum si asupra
ocuparii fortei de munca. O evaluare sumara a acestora permite evidentierea
urmatoarelor consecinte pe plan economic si social:
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- Realizarea lucrarilor va permite crearea de noi locuri de munca;

- Stimularea industriei romanesti producatoare de utilaje, masini si
echipamente specifice sectorului de constructii;

- Producerea echipamentelor si instatiilor care se vor pune in opera in
cadrul lucrarilor va asigura locuri de munca pentru un numar important
de salariati in industria orizontala;

Se intareste autonomia locala precum si capacitatea de decizie si
administrare a autoritatilor publice locale in problemele vitale ale urbei;

- Reducerea si eficientizarea consumului de energie electrica;

- Imbunatatirea mediului de afaceri

- Pastrarea echilibrului ecologic;

- Reducerea infractionalitatii in zona,

- Un tratament egal pentru toti locuitorii Comunei.

O buna parte a acestor efecte favorabile proiectului sunt dificil de cuantificat si
nu au fost luate in calcul in cadrul analizei eficientei proiectului.

b) estimari privind for{a de munca ocupata prin realizarea proiectului de
parteneriat public-privat/de concesiune: in faza de realizare, in faza de operare;

In faza de realizare se estimeaza ca numarul de locuri de munca ce se pot
crea sunt:

- 8 persoane pentru scenariul 1;

Mentionam ca pentru faza de realizare aceste locuri de munca nu sunt
suportate de catre beneficiar intrucat executia lucrarii cade in sarcina unui
executant.

Pentru faza de operare vor fi necesare un numar de minim 4 persoane care
sa efectueze operatii de supraveghere a functionarii sistemului de iluminat public
sau de remediere periodica a defectiunilor aparute.

c) impactul proiectului de concesiune raportat la contextul natural si antropic in
care acesta se integreaza, dupa caz

Protectia mediului constituie o obligatie a autoritatilor administratiei publice,
centrale si locale, precum si a tuturor persoanelor fizice, juridice, statul
recunoscand tuturor persoanelor dreptul Ja un mediu sanatos.

Solutiile tehnice propuse in prezenta lucrare reduc la minim impactul negativ
asupra mediului, in conditiile de siguranta si eficienta in toate fazele ciclului de
viata a lucrarii proiectate: proiectare, executie si exploatare.
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Pe toata durata de viata a instalatiilor se vor respecta cerintele impuse prin SR EN
ISO 14001/2005.

Prin lucrarile prevazute in prezentul proiect nu sunt afectati factorii de mediu si nu
se impun lucrari de reconstructie ecologica, deci nu necesita studiu de impact
asupra mediului.

Conform Legii 137/1995 executantul lucrarii are urmatoarele obligatii :

- sa asigure sisteme proprii de supraveghere a instalatiilor si proceselor
tehnologice pentru protectia mediului;

- sa nu degradeze mediul natural sau amenajat prin depozitari necontrolate
de deseuri de orice fel.

Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu
Protectia calitatii apei

Procesul tehnologic, specific lucrarilor de retele electrice supraterana, nu are
impact asupra calitatii apei.

Protectia aerului

Tehnologia specifica executiei retelelor electrice supraterane nu conduce la
poluarea aerului. Pe tot parcursul derularii lucrarilor se iau masuri de reducere la
maxim a prafului, atat prin udare cat si prin manevrarea cu grija a utilajelor folosite.

Instalatiile proiectate nu produc agenti poluanti pentru aer, in timpul exploatarii
neexistand nici o forma de emisie.

Protectia impotriva zgomotului si a vibratiitor
Instalatiile proiectate nu produc zgomote sau vibratii.

Utilajele specifice transportului instalatiilor necesare pentru realizarea liniilor
electrice nu vor stationa mult in zona, timpul de stationare fiind doar cel pentru
descarcarea materialelor, functionarea acestora nu dauneaza zonei.

Combustibilul folosit nu se scurge sau depune pe sol si nu deterioreaza zona.
Se va respecta programul de liniste legiferat, intre orele 22 si 6.
Protectia impotriva radiatiilor

Instalatiiile proiectate nu produc radiatii poluante pentru mediul inconjurator,
oameni si animale.
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Radiatiile electromagnetice produse nu au un nivel semnificativ de impact asupra
mediului.

Protectia solului si subsolului
Lucrarile din prezentul proiect nu polueaza mediul .
Protectia ecosistemelor terestre

Lucrarile din prezentul proiect nu au impact asupra ecosistemului terestru.
Ecosistemul acvatic nu exista in zona de lucru, deci nu este afectat.

Protectia asezarilor umane si altor obiective de interes public

Se vor lua masuri ca efectele asupra zonelor populate adiacente executarii
lucrarilor sa fie minime.

Gospodarirea deseurilor

Nu este cazul pentru lucrarile din prezenta documentatie. Aparatele de iluminat
demontate precum si materialele auxiliare (console metalice si conductoare) vor
fi predate beneficiarului. Acesta are obligatia de a gestiona aceste deseuri pe
categorii de echipamente conform Directivei Europene DEEE.

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase

Echipamentele din demontari vor fi predate beneficiarului care are obligatia de a
le gestiona conform Directivei Europene DEEE.

S-au respectat, cu precadere, prevederile urmatoarelor legi:

QUG 195/2005 — privind protectia mediului

Ord. MAPPM nr. 756/1997 - Reglementari privind evaluarea poluarii mediului
Legea nr. 26/1996 privind Codul Silvic

Legea nr. 107/1996 - Legea apelor modificata si completata prin Legea
310/2004, Legea 112/2006 si OUG 12/2007

HG nr. 525/1996 de aprobare a Regulamentului General de Urbanism

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica

Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor

Legea nr. 7/1996 a cadastrului

Legea nr. 123/2012 a energiei electrice
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Ord.MIC nr. 1587/1997 de aprobare a listei categoriilor de constructii si
instalatii industriale generatoare de riscuri tehnologice
- Ord.MIR nr. 344/20071 pentru prevenirea si reducerea riscurilor tehnologice

d) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in
care acesta se integreaza, dupa caz.

Nu este cazul.

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justificd dimensionarea proiectului
de parteneriat public-privat/de concesiune

Nu este cazul.

4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta
financiara: fluxul cumulat, valoarea actualizata netd, rata interna de rentabilitate
estimata; sustenabilitatea financiara la nivelul de model financiar

indicativ

Obiectivul proiectului este de a asigura uniformitatea iluminatului public prin
utilizarea tuturor stalpilor existenti, modernizarea punctelor de aprindere,
extinderea sistemului de iluminat public si a iluminatului arhitectural din Comuna
Bolintin Deal, la standardele necesare si cu minimizarea cheltuielilor de operare si
mentenantd. Realizarea unui iluminat corespunzator determinad si reducerea
numarului de accidente pe timp de noapte, reducerea riscului de accidente rutiere,
reducerea numarului de agresiuni contra persoanelor, reducerea cheltuielilor
indirecte, imbunatatirea climatului social si cultural prin cresterea sigurantei
activitatilor pe durata noptii.

Orizontul de timp ales este de 5 ani, incluzand si durata de realizare a
investitiel, care se se va desfdsura la comanda autoritatii contractante.

In vederea analizarii optiunilor si a fezabilititii acestora si pentru
determinarea scenariului optim, au fost evaluate mai multe variante. Variantele
selectate pentru analizd au finut cont de méasura in care contribuie la atingerea
obiectivelor privind iluminatul public si valoarea adaugata a proiectului comparativ
cu varianta in care proiectul nu ar fi implementat (in calcul s-a avut in vedere
mentenanta pentru un numar similar de corpuri de iluminat). Astfel, au fost
analizate 2 variante, considerate reprezentative in contextul prezentat al
proiectului:
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Scenariul 1 - Aceasta variantd prezinta situatia unei investitii pentru completarea
cu aparate de iluminat cu tehnologie LED echipate cu module de telegestiune, pe
toti stalpii existenti care au retea de iluminat public, modernizarea retelei existente
si extinderea retelei in zonele in care este necesar. Investitia propusé (CAPEX) are
0 valoare maxima de 7,297,535.38 Lei fard TVA. Pe langa valoarea de investitie
sunt prezentate si costurile de mentenanta si intretinere pe 10 ani in Anexa 8.1

Scenariul 2 - Aceasta varianté prezinta situatia unei investitii pentru completarea
cu aparate de iluminat cu tehnologie LED pe toti stalpii existenti in retea, echiparea
cu module de telegestiune a tuturor aparatelor de iluminat, modernizarea retelej
existente si extinderea retelei in zonele in care este necesar. Investitia propusa
(CAPEX) are o valoare maxima de 8,907,003.75 Lei fard TVA. Pe langa valoarea de

investitie sunt prezentate si costurile de mentenanta si intretinere pe 10 ani in
Anexa 8.2

» analiza cererii de bunuri si servicii care justificd necesitatea si
dimensionarea investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung;

Nu este cazul.
« analiza financiard; sustenabilitatea financiara

In lipsa unei taxe locale pe serviciul de iluminat public, nu inregistreaza practic
venituri la acest capitol de buget, ceea ce nu poate conduce la rezultate pozitive
decat in conditiile atragerii unui grant, eventual din fondurile de tip AFM sau de
aderare la comunitatea europeana.

Rezultatele importante ale proiectuliui sunt:
o} beneficiile directe, sociale si de mediu ale comunitatii locale

0 indirecte, prin incurajarea activitatilor turistice, comerciale si economice din
zona, datorita unui iluminat corect si atractiv

Prin urmare, analiza financiara pe baza fluxului de numerar, in urma careia se
evidentiaza indicatorii flux cumulat, valoare actuaia neta, RIR si raportul cost —
beneficiu nu este relevanta in acest tip de proiect, instrumentele financiare de mai
sus pierzandu-si utilitatea.

Se justifica insa o analiza cost-eficacitate, prin calcularea unui cost unitar dinamic
CUD = RON/punct luminos.

Principalele echipamente care vor dimensiona durata de viata a investitiei sunt
stalpii si corpurile de iluminat a caror durata de viata garantata trebuie sa fie de
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minim 15 ani. Lampile cu LED au durata de viata de minim 100000 ore (aprox 25
ani). Liniile electrice de alimentare iluminat public trebuie sa aibe o durata de viata
de 30 de ani.

Costurile de intretinere sunt dictate de doua componente ale acestei activitati,
respectiv.mentinerea in functiune a sistemului de iluminat prin intretinere
corectiva (schimbarea componentelor defectate accidental).

Proiectul nu aduce venituri directe.

Analiza financiara are ca obiectiv principal sa previzioneze si sa analizeze fluxurile
de numerar generate de proiect, dar si s& calculeze indicatorii de performanta
financiara ai proiectului. Tn acest sens, a fost elaborat un model financiar in cadrul
caruia s-au realizat estimari ale veniturilor si costurilor investitiei, a fost estimat
necesarul de finantare al investitiei si s-a evaluat sustenabilitatea si
profitabilitatea proiectului prin prisma fluxurilor de numerar generate pe parcursul
perioadei de analiza:

Valoarea Actualizatd Netad (,VAN") - este un indicator de eficientd a investitiei,
caracterizénd in valoare absoluta aportul de avantaj economic al unui proiect.
Indicatorul se calculeazd ca suma a tuturor fluxurilor de numerar, actualizate la o
ratd adecvatad ce reflectd riscul pe care si-l asuma investitorul cand alege sa
demareze proiectul respectiv. Astfel, indicatorul realizeaza compararea intre fluxul
de numerar total degajat pe durata de viata economica a unui proiect si efortul
investitional total, exprimate in valoare actuala. Daca VAN obiinuta este o valoare
pozitiva, investitia a atins cerintele minime; daca nu, investitia ar trebui reanalizata.

Rata Interna de Rentabilitate (,RIR") - reprezintd acea rata de actualizare folosita
pentru calculul valorii actualizate a fluxurilor de numerar si de investitii ale
proiectelor, care face ca suma valorii actualizate a fluxurilor de numerar generate
sa fie egald cu suma valorii actualizate a costurilor de investitii si deci venitul net
actualizat sa fie nul. Astfel, RIR exprima capacitatea obiectivului de investitii de a
genera profit pe intreaga duratéa eficienta de functionare,

Raportul beneficiu-cost - reprezinta raportul dintre valoarea actualizata a
beneficiilor financiare si valoarea actualizatd a costurilor financiare. O valoare
supraunitara indicéa faptul ca proiectul este fezabil.

Fluxul de numerar cumulat - prezintd suma cumulatd a fluxurilor financiare nete
neactualizate generate de proiect. Pentru ca un proiect sa nu intre in blocaj
financiar, este necesar ca fluxul de numerar cumulat sa fie mai mare sau egal cu
0 pe fiecare an al analizei.
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Pentru estimarea evolutiei veniturilor si cheltuielilor au fost utilizate previziunile
Comisiei Nationale de Prognoza.

Rata de actualizare este de 8.0% conform Ordinului nr. 2.343/1.069/2023 privind
revizuirea ratei de actualizare ce va fi utilizata la atribuirea contractelor de achizitie
publica in anul 2024.

S-a considerat o amortizare totald a investitiei intr-o perioada de 15 ani, conform
perioadelor recomandate de Comisia Europeand. Valoarea reziduald a investitie
a fost calculatd ca si valoarea contabild rdmasé de amortizat dupé finalizarea
perioadei de 10 ani de analiza.

Scenariul 1

Evaluarea costurilor de instalare a echipamentelor necesare a fost realizata
prin intocmirea unui deviz general, conform HG nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice cu modificarile si
completarile ulterioare actualizata prin HG 1116/23.11.2023 pentru modificarea
st completarea Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, prezentat in
cadrul Anexei 3 al prezentului document.

Cheltuielile operationale estimate in acest scenariu au fost indexate cu rata
inflatiei estimatd pentru fiecare an al analizei. Se poate observa o scadere
semnificativa a consumului de energie fata de scenariul fara investitie, dar si a
celorlalte categorii de cheltuieli.

Pentru scenariul 1 avem un cost unitar dinamic CUD = 5,522.42 lei/punct
luminos

Indicatorii de rentabilitate financiara pentru varianta 1 se regasesc in Anexa 4.1.

Scenariul 2

Pentru scenariul 2 avem un cost unitar dinamic CUD = 6,602.93 lei/punct
luminos. Prin comparatie cu scenariul 1 se poate observa ca acesti indicatori sunt
mai slabi..

Indicatorii de rentabilitate financiara pentru varianta 2 se regasesc in Anexa 4.2.
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in concluzie se recomanda implementarea proiectului in Scenariul 1.

4.7. Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta
economicd: valoarea actualizata netd, rata internd de rentabilitate estimata si
raportul cost-beneficiu sau, dup caz, analiza cost-eficacitate la nivelul de
model financiar indicativ

Analiza cost-eficacitate (ACE) consta in compararea alternativelor de proiect
care urmaresc obtinerea unui singur efect sau rezultat comun, dar care poate diferi
in intensitate. Acesta are ca scop selectarea acelui proiect care, pentru un nivel
dat al rezultatatului, minimizeaza valoarea neta actualizata a costurilor. Conform
Anexa 7 prin compararea celor doua scenarii cu investitie se observa avantajul
scenariului 1, datorita faptului ca asigura aceiasi parametrii cu un cost global mai
scazut.

4.8. Analiza de senzitivitate?

2) Prin exceptie de la prevederile pct. 4.7 si 4.8, in cazul proiectelor de parteneriat
public-privat/de concesiune a caror valoare totald estimata nu depéseste pragul
pentru care documentatia tehnico-economicd se aproba prin hotarare a
Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu
modificarile si completarile ulterioare, se elaboreaza analiza cost-eficacitate.

Nu este cazul

4.9, Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor ih masura in
care sunt aplicabile in aceasta etapa a realizarii proiectului de parteneriat
public-privat/de concesiune

Aceasta etapa este utila in determinarea prioritatilor in alocarea resurselor
pentru controlul si finantarea riscurilor. Estimarea riscurilor presupune
conceperea unor metode de masurare a importantei riscurilor precum si
aplicarea lor pentru riscurile identificate.

In aceasta etapa este esentiala utilizarea matricei de evaluare a riscurilor,
in functie de probabilitatea de aparitie si impactul produs.
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Impact/Probabil | Scazuta Medie Ridicata
itate de aparitie
Scazut -Posibile -Nerespectarea
neconcordante termenelor de
intre politicile plata conform
regionale si cele calendarului
nationale in ceea ce | prevazut
priveste aspectele
sociale ale
dezvoltarii Comunei
-Mediul legislativ
incert ca urmare a
incercarii de
armonizare a
legislatiei nationale
Cu cea europena
Mediu -Conditiile -Nerespectarea
meteorologice graficului de
nefavorabile realizare a
pentru realizarea | activitatilor
lucrarilor de investitionale si
constructii neincadrarea in
cuantumul
financiar aprobat
-Intarzieri in
realizarea
procedurilor de
achizitie si in
incheierea
contractelor de
furnizare sau
lucrari.
Ridicat -Nivelul calitativ

necorespunzator
al serviciilor
sociale furnizate
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Elaborarea unui plan de masuri

Tehnicile de control a riscurilor recunoscute in literatura de specialitate se impart
in urmatoarele categorii;

» Evitarea riscului - implica schimbari ale planului de management cu scopul
de a elimina aparitia riscului

« Transferul riscului ~ impartirea impactului negativ al riscului cu o terta
parte (contracte de asigurare, garantii)

» Reducerea riscului ~ tehnici care reduc probabilitatea de aparitie si/sau
impactul negativ al riscului

« Planurile de contingenta ~ planurile de rezerva care vor fi puse in aplicare
in momentul aparitiei riscului.

Planul de raspuns la riscuri se face pentru acele riscuri a caror probabilitate de
apatitie este medie sau ridicata si au un impact mediu sau ridicat asupra
proiectului.

Tabel — Matricea de management al riscurilor

Nr. | Risc Tehnici de Masuri de management

Crt. control

1 Conditiile In vederea reducerii
meteorologice impactului asupra
nefavorabile pentru implementarii cu succes a
realizarea lucrarilor investitiei, se recomanda o
de constructii planificare riguroasa a

Reducerea

activitatilor si o esalonare a

riscului .
acestora avand in vedere ca
expunerea la conditiile
meteorologice este maxima.
Respectarea cu strictete a
graficului de activitati
2 Nerespectarea Pentru evitarea acestui risc
graficului de Evitarea este necesar ca in perioada
realizare a : . de elaborare a documentatiei
activitatilor rtscgluz/R_educer tehnice sa se elaboreze
. . , ea riscului . . :
investitionale si graficul Gantt al proiectului
neincadrareain tinand cont de toate
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cuantumul financiar Jrestrictiile” impuse de
aprobat activitatea investitionala.

De asemenea se impune
monitorizarea tehnica atenta
a fiecarei etape de
implementare

3 Intarzieri in Elaborarea fiselor achizitiei se
realizarea va realiza de catre o persoana
procedurilor de specializata, astfel incat sa
achizitie si in fie exprimate corect toate
incheierea . . . | caracteristicile tehnice ale

Evitarea riscului :
contractelor de echipamentelor. Se va
furnizare sau lucrari. monitoriza in permanenta

incadrarea in termenele
prevazute in graficul de

activitati.
4 Nivelul calitativ Acest risc poate fi evitat
necorespunzator al printr-o colaborare/
serviciifor furnizate cooperare intre beneficiarii

directi si infirecti ai investitiei.
Respectarea graficelor de
intretinere a echipamentelor.
Angajarea de personal
competent .

Evitarea riscului

5. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(d) optim(a), recomandat(a),
cu exceptia cazului in care solutia tehnica face obiectul procedurii de
atribuire a contractului de concesiune

Scenariul recomandat este scenariul nr 1.

5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Comparatie din punct de vedere tehnic al celor doua scenarii propuse:

Scenariul 1 Scenariul 2
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Numarul aparatelor de iluminat vechi pastrate

in functionare 924 924
Numarul aparatelor de iluminat noi 322 322
Numarul total al aparatelor de iluminat 1246 1246
Puterea electrica instalata totala [W] 56,226.00| 56,688.00
Consumul de energie electrica anual normal/cu

regim redus [KWh] 233,337.901235,255.20
Cost energie electrica annual estimat [RON

fara TVA] 248,044.07 { 250,082.21

Comparatie din punct de vedere economic si financiar al celor doua scenarii:

Scenariul 1 Scenariul 2
Valoare investitie [RON fara TVA] 7,297,535.38 | 8,907,003.75
Din care C+M [RON fara TVA] 6,454,041.66 | 7,888,505.09

Odata realizata investitia costurile de operare sunt identice in ambele
scenarii. Din punct de vedere al riscurilor acestea sunt similare. Se realizeaza
aceleasi caracteristici tehnice cu un plus pentru scenariul 2, dar cu costuri mai
mari, ceea ce face ca optimul sa fie reprezentat de implementarea scenariului 1,

5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e), cu
exceptia cazului in care scenariul /optiunea optim(a) face obiectul procedurii de
atribuire a contractului de parteneriat public-privat/de concesiune

Selectarea scenariului 1 este evidenta avand in vedere:

1. Scenariul 1 asigura aceleasi caracteristici tehnice ca scenariul 2.
2. In cazul scenariului 2 cheltuielile investitionale sunt mai mari.

5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind (numai daca
se aplica in aceasta etapa de elaborare a studiului de fezabilitate):

a) obtinerea si amenajarea terenului
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Nu este cazul

b) asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului

Nu este cazul

c¢) solutia tehnica, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic,
constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucriri
pentru investitia de baza, corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de performanti ce
rezultd din indicatorii tehnico-economici propusi;

Se vor monta aparate de iluminat noi cu LED cu un grad de protectie ridicat
la apa si praf, [P66, care va asigura o intretinere facila si cu costuri mici. Aparatele
de iluminat au o rezistenta la impact minim K10 si un factor de putere >0.95.
Aparatele de iluminat cu LED propuse in acest studiu au o durata de viata mai
mare ceea ce face ca cheltuielile de inlocuire a aparatelor sa fie subtantial reduse.

Montarea aparatelor se va face conform Anexei 2

d) probe tehnologice si teste.

Atat in timpul lucrarilor cat si la finalizarea acestora: Verificarea functionarii
aparatelor de iluminat, masuratori fotometrice ale acestora, probe specifice
punerii in functiune ale instalatiei de iluminat.

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti proiectului de parteneriat
public-privat/de concesiune:

a) indicatori maximali, respectiv contributia financiara totala la proiect suportata
din fonduri publice, care este reprezentata de valoarea totala a cheltuielilor,
exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, finantata din

bugetele mentionate la art. 1 alin. (1) din hotdrare, sub forma de plati in etapa de
pregatire a proiectului, sub forma de plati in etapa de constructie a proiectului si,
respectiv, sub forma de plati in etapa de operare a proiectului;

VALOAREA TOTALA ESTIMATIVA A CHELTUIELILOR
aferente proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune
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Nr. Valoare’1) TVA Valoare cu
Denumirea capitolelor de | (fara TVA) TVA
cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5

1 | Platiin etapa de pregatire
a proiectului

2 Plati in etapa de
constructie a proiectului

3 | Piati in etapa de operare a
proiectulul 3,415361.88| 64891876 | 4,064,280.64

A1) In valori la data de - curs mediu T1/2024; 1 euro = 4.9735 lei.

46,000.00 8,740.00 54,740.00

7,251,535.38 | 1,364,302.78 | 8,615,838.16

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanti - elemente
fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei proiectului de parteneriat
public-privat/de concesiune - si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu
standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare;

Numarul total al aparatelor de iluminat 1,246
Numarul total al stalpilor noi 263
Lungime retea aeriana noua 2,940
Lungime retea subterana noua 6,960
Numarul total al cutiilor de distributie noi 3
Numarul total al punctelor de aprindere modernizate 20
Consum anual de energie electrica (kWh/an) 233,337.90
Cost energie electrica anual estimat [RON fara TVA] 248,044.07

¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezuitat/operare, stabiliti
in functie de specificul si {inta fiecarui proiect de parteneriat public-privat/de
concesiune,;

| Cost unitar dinamic | 5,522.42 |

d) durata estimata de executie a proiectului de parteneriat public-privat/de
concesiune, exprimata in ani.

Atasat la prezenta documentatie Anexa 6
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5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile
specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor
cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al
propunerilor tehnice

Conformarea cu reglementarile specifice in vigoare se face respectand Legea 50
- 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii - republicata,

procedurile privind receptia la terminarea lucrarilor, receptia la punerea in
functiune si receptia finala.

5.6. Nominalizarea surselor de finanare a proiectului de parteneriat public-
privat/de concesiune, ca urmare a analizei financiare si economice: fonduri
proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite
externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte
surse legal constituite, in masura in care sunt aplicabile in aceasta etapa.

Fonduri proprii.

6. Implementarea proiectului de parteneriat public-privat/de
concesiune

6.1. Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului de
parteneriat public-privat/de concesiune

Entitatea responsabila cu implementarea este Primaria Comunei Bolintin Deal.

6.2. Strategia de implementare, cuprinzédnd: durata de implementare a
proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune (in luni calendaristice),
durata de execuiie, graficul previzionat de implementare a investitiei, esalonarea
previzionata a investitiei pe ani

Atasat la documentatie Anexa 6

6.3. Strategia de exploatare/operare si intretinere, cu mentiunea daca
operarea/mentenanta  vor  constitui  responsabilitatea  partenerului
privat/concesionarului sau responsabilitatea partenerului public/concedentului:
etape, metode si resurse necesare
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